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,TJ\: :E 4x18W AGAT 4x1BW/PAR
115 AGA LIGHT 14 szt

Q Kagw j-w. lecz z inwenterem 2h 18W
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D
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FXH AGA LIGHT 11 szt.
11.5
EW oprawa ewakuacyjna 2h Voyager z piktogramem wyjscia ewakuacyjnego szt. 7

oprawa UNO 2TC-S 9W z napisem "wchodi¢" (zielony) i "nie wchodzi¢" (czerwony) h=2,1m szt.2

oprawa JALON H1x26W TC-D THORN - nocna 16 szt.H=0,4m

162y 4 rury fi 47 PVC od rozdzielni TE do przestizen|

miedzy sufitowej do utozenia w przysziosci przewodoy

rozdzielnia elektryczna istniejgca 1szt; do wymiany TE 1szt.

wytgcznik 1-biegunowy WPT-1F p/t FORUM ELDA h=1,2m szt 4 - kazdy zasili¢ z innego obwodu
gniazdo wtyczkowe p/t FORUM - do wymiany w miejsce istniejgcych szt. 9

wskaznik pomieszczenia MED-RSI3 DELTACALL PLUS 0,2m nad drzwiami szt.1

przycisk przywotawczo-kasujgcy MED-CPR DELTACALL PLUS h=1,45m szt.1

S E_<] przycisk przywotawczy pociggowy MED-CUPC DELTACALL PLUSh=1,6m, szt.1
l @ € optyczna czujka dymu DOR-4046 szt.1
[ ] ! @P j- w. lecz w przestrzeni miedzystropowej szt.1 istniejaca

£, wskaznik zadziatania WZ-31 szt.1 czujki miedzystropowej

@ - 7 B[R

Uwaga: nieczynne przewody usunac, czynne na tynku schowa¢ w tynku lub w przestrzeni miedzy-
FEW ] ! i
_ =il _ stropowe;j.
------ Nad wejsciem do pom. nr 406; 412 i 417 istniejgce oprawy usungc.
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wylgcznik lamp bakteriobéjczych do likwidacji

4 WOISKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKA - SP ZOZ

Temat: OTOLARYNGOLOGIA I CHIRURGIA SZCZEKOWA - KORYTARZ bud. nrl
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